
  

 

                    SA”Servicii Comunale Florești” 

 

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE 

 
Investigație efectuată  de  laboratorul  

Centrului de Sănătate Publică or. Soroca  

Data efectuării analizelor 12.07.21 
Parametrii fizico – chimici 

 

Nr  Indicatorii organoleptici și 

fizico – chimici 

Unitate de 

măsură 

Valoarea concentrației 

maxim admisibile 

Valori obținute 

1 Culoarea Grade Acceptabil pentru 

consumator și nici o 

modificare anormală 

acceptabil 

2 Gust Puncte Acceptabil pentru 

consumator și nici o 

modificare anormală 

acceptabil 

3 Miros Puncte Acceptabil pentru 

consumator și nici o 

modificare anormală 

acceptabil 

4 Temperatura C   

5 Turbiditatea UNT ≤5 < 1 

6 P.H. Unit .de P.H 6,5 – 8,5 7,40 

7 Oxidabilitatea Mg O2 /l 5  

8 Amoniu mg/l  0,5          <0,05 

9 Nitriți mg/l  0,5 <0,003 

10 Nitrați mg/l 50 10,4 

11 Cloruri mg/l <250 125,0 

12 Magneziu mg/l Nu se normeaza  

13 Fier  mg/l 0,3 <0,05 

14 Duritatea generală Grade 

germane 

min 5  

 

Nr  Indicatori bacteriologici  Unitate de 

măsură 

nivel maxim 

admisibile 

Valori obținute 

1 Enterococi  OUFC./cm³      OUFC100,0/cm³ absent 

2 Escherichia coli  OUFC./cm³      OUFC100,0./cm³ absent  
 

Concluzie: Conform analizelor fizico – chimice și microbiologice, proba de apă corespunde 

cerințelor și normelor sanitare, conform în prevederile HG.934 din 15.08.2007 

Informații aprobate în baza Procesului Verbal CSP Soroca nr.   133/229 - din 12.07.21 
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